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Laboratorni protokol pro pitné vody ¢; 194

Objednatel .
Datum odbéru: 15.05.2023
IUIahEI Petr Ing. Odebral: Zakaznik

Uvalno Cislovzorku: 194

Misto odbéru: Zator - vefejné misto

Materidl: Podzemni voda Inalyza ukoncena:

Upfesnéni: kyselka Zator Datum tisku: 19.05.2023
Fyzikalni rozbor
Ukaz;atel Mérna Naméfena Poéet NM (%) Pouiita metoda Limit Srovnani s

jednotka  hodnota méfeni (vyhl.252/04) limitem
pH 6,8 1 2,5 CSNISO 10523 6,5-9,5 Vyhovuje
KNK 4.5 (alkalita) mmol/I 17,8 1 5 CSN 1SO 9963-1 0,8 Vyhovuje
ZNK 8.3 (acidita) mmol/I 21,6 1 5 CSN I1SO 9963-2 Vyhovuje
Tvrdost celkova mmol/| 7 1 5  CSNISO 6058 2,0-3,5 Vyhovuje
Tvrdost vapenata mmol/I 6,3 1 Vyhovuje
CHSK Mn mg/I 0,52 1 10 CSN I1SO 8467 3 Vyhovuje
Chloridy mg/I 8,16 1 5 CSN 1SO 9297 100 Vyhovuje
Dusicnany mg/I 0,3 1 CSN I1SO 7890-3 50 Vyhovuje
Dusitany mg/| 0 1 10 CSN EN 26777 0,5 Vyhovuje
Zelezo mg/| 4,95 1 8  CSNENISO11885  max.0,20 Vyhovuje
Mangan mg/I 0,769 1 10 CSN ISO 6333 0,05 Vyhovuje
Amon.ionty NH4 mg/! 0,059 1 10 - 1SO 7150 0,5 Vyhovuje
Barva mgPl/I 45 1 10 CSN EN 1SO 7887 20 Vyhovuje
Zakal ZF(n) 41 1 10 CSN EN 1SO 7027 5 Vyhovuje
Vodivost uS/cm 1498 1 10 CSN EN 27888 2500 Vyhovuje
Sirany mg/I 6,89 1 10 CSN 1SO 9280 250 Vyhovuje
Vapnik mg/| 252,5 il Vypocet 30 MH Vyhovuje
Hofr¢ik mg/I 17,07 1 Vypocet 10 MH Vyhovuje
Volny CO2 mg/| 950,4 1 Vypocet Vyhovuje
Hydrogenuhlicitany  mg/I 1085,8 1 Vypocet Vyhovuje
Mikrobiologicky rozbor
Ukazatel Mérna Naméfend Pocet NM(%) Pouiitd metoda Limit Srovnani s
jednotka  hodnota méfeni (vyhl.252/04) limitem

Kultivovatelné 22 °C  KTJ/1ml 15 1 CSN EN 1SO 6222 max 200 Vyhovuje
Kultivovatelné 36 °C  KTJ/1ml 16 1 CSN EN ISO 6222 max. 40 Vyhovuje
Koliformni bakterie  KTJ/100 0 1 CSN ISO 9308-1 0 Vyhovuje
Escherichia coli KTJ/100 0 1 CSN EN ISO 9308-1 0 Vyhovuje
Fek. streptokoky KTJ/100 0 1 €SN 1SO 7899-2 0 Vyhovuje

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predmétli uvedenych vyse; Protokol mize byt reprodukovén pouze
cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratore; Krnovské vodovedy a kan
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